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AQUASECO s.r.o0., Bernoliakovska 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji

AQUASECO

‘ tel. 02/4569 1477 ICO: 17335264 DIC: 2020850062
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Protokol o skuske vzorky ¢.: 2001/P/0081 %% | Reg No 26915-226

A — akreditovana skuska.
A " = > N — neakreditovana skuska/cinnost’
Nazov a adresa zakaznika: Mesto Sala
Namestie sv. Trojice 7
927 15 Sal’a
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Miesto vykonu laboratome;j ¢innosti: Bernolakovska 18/A, Ivanka pri Dunaji

Miesto odberu: Artézska studiia, Namestie sv. Trojice, Sala

Nazov vzorky: voda i Predmet skt3ania: pitna voda
Typ vzorky: pitn4 voda pre HZ" Datum prijatia vzorky: 31.01.2020
Datum odberu: 31.01.2020 Datum zacatia skasky: 31.01.2020
Typ odberu: akreditovany Datum ukoncenia skusky:  20.02.2020

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.0. podla planu odberov na rok 2020 — J. Mesko

FYZIKALNOCHEMICKY ROZBOR PITNEJ VODY

; Stanovena FiisH Rozsirena
Parameter 'ﬁ::ﬁ:a | hodnota vo I\/I;llZmSI;l neistota Metoda stanovenia A/N
i vzorke U (k=2)
Dusi¢nany mg/l <0,50 50 +10% STN&?};;?“ A
Dusitany mg/l <0,01 0,50 + 12% Sﬂ\g@fg 1 A
Amonne i6ny STN ISO 6778
(NH/) mg/1 <0,26 0,50 + 18% &PP-2) A
Farba (Pt) mg/l 10 20 - STN EN ISO 7887 N
Chemicka spotreba STN EN ISO 8467
kyslika (CHSKyy) | 22/ et 2 Eege (SPP-10) A
; STN ISO 6333
Mangan ng/l 88 50 + 28% &PP_11) A
2 2 A STN ISO 10 523
pH 515 6,5-9,5 = (8] (SPP-14) A
Zakal FNU =g 5 — STN 75 7361 N
Pach - bez zapachu | bez zapachu - SPP - N - 01 N
i STN ISO 6332
Zelezo mg/1 L O,ZQ + 10% (§PP-21) A
Elektrolyticka STN EN 27888
vodivost’ A S e = (SPP-20) A
Absorbancia STN 75 7360
2540m - 0,01 0,08 + 19% (&PP-44) A
s = i STN ISO 6059
Hor¢ik mg/l 251 10 =30 = 9% (SPP_18) A
e 0 STN ISO 6058
Vapnik mg/1 48,1 >30 + 9% &PP-19) A
e o & o ST IS I e 050N & .
Vépnik a horéik mmol/l 2.9 1,1-5,0 + 9% | (SPP_18) | A

Protokol moZe byt reprodukovany iba ako celok, po jeho astiach len s pisomnym sthlasom skiifobného laboratéria.
Vysledky skiiSok je moZné reklamovat’ do 14 dni odo dita prevzatia protokolu. Vysledky sa vztahuji k predmétu skisky.
TL29/2015 VERZIAO7
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Meracia | Vysledok | Neistota | Skifobnd | Medza ey :
Spe jednotka| skiSky merania metéda | stanovenia Sy predpis
IP 1.3a
As mg/l 0,008 13 % AAS-HG 0,001 (STN EN ISO 11969) SA
1P 1.10b
cd mg/l < 0,002 - AES-ICP 0,002 (STN EN ISO 11885) SA
IP 1.14b
Cr mg/l | <0,002 - AESICP 10,002 | grnENTSO 11885) | SA
. IP 1.30b 1
Ni mg/l < 0,01 - AES-ICP 0,01 (STN EN ISO 11885) | SA
" IP 1.32b
Pb mg/l <0,01 - AES-ICP 0,01 (STN EN IS0 11885) SA
Hg mg/l <0,0001 - AAS-AMA | 0,0001 IP 1.22a SA
IP 1.49b 5
Zn mg/ll | <0,005 - AES-ICP | 0005 | orNENISO 11885y | SA
IP1.17b
Cu mg/1 < 0,0005 — AES-ICP 0,005 (STNEN ISO 11885) SA
MIKROBIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY
Merna Limit e
Parameter St Vysledok MZ SR %e:i(tzg Metdda stanovenia A
. : ol STN EN ISO 9308-2
D ; !
Koliformné baktérie KTJ/10 ml 0 0(HZ)” | £15% | o1n 75 7841 &PP-31) | A
i ! STN EN ISO 9308-2 |
Escherichia coli KTJ/10 ml 0 0HZ) | £15% STN 75 7841 ($PP - 31) | A
SPP - 32
Enterokoky KTJ/10 ml 0 0HZ) | £20% (IDEXX Enterolert DW) A
Kultivovatel'né o STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 22°c] STV/ml | <4 1200(HZ)| *15% (SPP-33) A
Kultivovatel'né ; STN EN 1SO 6222
; : : / o S
mikroorganizmy pri 36°C <himl 6 HEL) | & 15% (SPP - 33) A
BIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY
; . .. |RozSirena
Parameter ji\g:z::a Vysledok I\}[Jémslil neistota Metéda stanovenia | A
' U (k=2) f
abioseston pggg‘;“f/:t 5 |10 (HZ)| +15% | STN757712($PP-40) & A
zelezité a manganové pokryvnost’ .
Bkt polav % <1 10(HZ) | £10% STN 75 7712 (SPP-41) A
vlaknité baktérie T v
okrem Fe a Mn baktérii jedince/ml 0 0(HZ) | £40% | STN 757711 (SPP-41) A
mikromycéty T &
N jedince/ml 0 0(HZ) | £40% | STN 757711 (SPP-41) A
Zivé organizmy jedince/ml 0 0 (HZ) | £40% | STN 757711 (SPP-41) A
bezfarebné bi¢ikovce jedince/ml 0 0MHZ) | £40% | STN 757711 (SPP-41) A
mrtve organizmy jedince/ml 0 30(HZ) | £40% | STN75 7711 (SPP-41) A

Protokol méze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho ¢astiach len s pisomnym suhlasom skugobného laboratéria,
Vysledky skadok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Vysledky sa vzrahuji k predmetu skisky.
TL29/2015 VERZIAO7
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Poznamka: Pri akreditovanom odbere vzorky vody je zahrnuté neistota vzorkovania max. 3%.

Poznamka N:
Prekrodenie medznej hodnoty stanovenia manganu do 200 g/l a Zeleza do 0,50 mg/l je pripustné,
len ak ide o mangén a Zelezo z geologického podloZia a ak nedochadza k neZiaducemu ovplyvneniu

senzorickych vlastnosti vody.

Vyhodnotenie N:
Dodana vzorka vody v stanovenych parametroch vyhovuje podla vyhlasky Ministerstva

zdravotnictva Slovenskej republiky &. 2478017 Z.z. a zneni neskorSich predpisov, ktorou sa
ustanovujii podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania
a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou.

Datum vyhotovenia protokolu: 20.02.2020

Skontroloval: Ing. Miroslava Smolinska, PhD., veduca laboratorla

Schvalil: Daniela Jan¢ulova, hlavna laborantka
peciatka a podpis: 2
reliéfna peciatka:

Vysvetlivky:

AAS-AMA — Atdmova absorpéna spektrometria — analyzator chuti
AAS-HG — Atdmova absorpéna spekirometria s generaciou hydridov
AES-ICP — Atomova emisna spektrometria s induk&ne viazanou plazmou
A - akreditovana skuska. N - neakreditovand skiska/Einnost

U [Z - individualne zasobovanie, HZ - hromadné zasobovanie

? Stanovenie vykonané na mieste odberu

?SA — akreditovand skuska vykonana externym dodavatelom

Protokol moze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho &astiach len s pisomnym sthlasom skiSobného laboratoria.
Vysledky skuSok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Vysledky sa vztahuji k predmetu skasky.
TL29/2015 VERZIAQ7
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